SEZNAM VZT ZARIZENI A JEJICH HLAVNI VYKONOVE HODNOTY VZT - DPS

Vzduchové vykony | Tlak Elektro ZTI typ Ovladani
¢.zaf. [Nazev zafizeni Vp Vo dpext Pel Jisténi | Napéti technického pozice | Typ vétrani] Umisténi
m3/h m3/h Pa kW (A) V zafizeni
Vétrani tiid v 1.NP a 2.NP
3200 350 2,5 3,8
1 3 200 450 2,5 3,8 400 K TVRD Vlastni MaR 1,1 | TVRD +E | Satny — 1.NP
El. predehrev 7,2 400
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