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Poz.:

Přesné provedení je potřeba ověřit na místě před objednáním jednotlivých prvků VZT

V případě, že budou během realizace zjištěny odchylky od projektu, dojde k informování HIP

Přesná poloha distribučních prvků bude upřesněna během realizace 

V případě, že rozvody VZT nebo nově vytvořený SDK podhled 

budou zasahovat do stávajícího osvětlení, dojde k úpravě stávajícího osvětlení 

Jan Lerch

tel.: 606 733 707
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